Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wagrowcu

Wagrowiec, dnia 25 pazdziemika 2023 r.
ON-HK.903.1.225.2023

Gminny Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Janowiecka 98A

62-100 Wagrowiec

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Pafistwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. z dnia 13 stycznia 2023 r.
Dz. U. 22023 r., poz. 338 ze zm.) oraz § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych pobranych prébek przez
Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Janowiecka 98A,
62-100 Wagrowiec dnia 04 wrzesnia 2023 r. w ramach kontroli wewngtrznej z wodociggu
publicznego Zelice:

— sprawozdanie z badaf nr 474154/23/POZ J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczyfiska 180, 81-571 Gdynia z dnia 08 wrze$nia
2023 r. probki wody z sieci z miejscowosci Zelice — szkota podstawowa

— sprawozdanie z badan nr 474153/23/POZ J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia z dnia 08 wrzesnia
2023 r. prébki wody ze stacji uzdatniania wody w Zelicach

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wagroweu
ul. Gnieznienska 49 f62-100 Wagrowiec
0Oddziat Nadzoru
Sekcja Higieny Komunalnej

tel. 67 2685680

NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259
BDO 000375832
www.gov.pl/web/psse-wagrowiec
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
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informuje, ze

w zakresie zbadanych parametréw, jako§¢ wody spelnia wymagania okreslone w zafgczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Signature Verified
Dokument podpi przez
Dagmara Klosdudcz

Data: 2023.10.25]14:39:20 CEST

Zalaczniki:
1. Sprawozdanie z badan nr 474154/23/POZ
2. Sprawozdanie z badan nr 474153/23/POZ

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ON-HK aa

Do wiadomosci:

1. Starosta Wagrowiecki
ul. Kosciuszki 15
62-100 Wagrowiec

2. Wojt Gminy Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 474153/23/POZ

Zleceniodawca

GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU
ul. Janowiecka 98A

62-100 Wagrowiec

KOMUNALNEJ |

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
SUW Zelice

Data przyjgcia probki 04.09.2023 Stan probki; bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 04.09.2023 1/49 L,—(‘g(
. La. /x
Data zakorficzenia badan 08.09.2023 PR ——
Prébka pobrana Prigs AIGATHAR u,mm'ﬂm..mne S&zep:
Data utworzenia sprawozdania 08.09.2023 b dUISUSES

Informacje dotyczace pobierania prébek:

@zwm W -5 I:z;.w/

‘Metoda® PN-EN 1SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10 ;w }
Protokét poboru prébek nr: 3/POZ/BT/04/09/2023 nia ;
Data poboru: 04.09.2023 1'
Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Zelice, Zelice N52,83 E17,06 Lz, L InRd T e '
Imig i nazwisko: Btazej Turgula H1056G 2 Macz nkow ’\ e l
‘Ea O NS v
Podpr: oS ‘H \ _-_--[.
Rodzaj badanla Stwierdzenie
Metoda | Jednostka | Wynlk Kryterium ‘ zgodnoskc
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 m{ 7 '
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 m) 0 0 2Zgodny
11:2014-12/A1:2017-04 B
|* Liczba Escherichia coli w 100 m} # 7 .
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04 - - o
* Liczba mikroorganizméw w 22°Cpo 72 hw 1 mi? . ) }
PN-EN ISO 6222:2004 | Sk Rk viaie |
s Barwa N || ! ‘ Bl A “Akceptowalna przez |
: . mg/l Pt 155 konsumentéw i bez -
N-EN @ 7887’{’12 me‘“jE B B - -l | nieprawiclowych zmian. I |
Akceptowalna przez |
* Mgtnosc W2 99 konsumentow i bez
. NTU < 0,20 (0,20 x 0,07) nieprawidtowych zmian. - |
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
L . | S MR |
|
* 1) 4 |
gg?;(()::‘ wyd. | zdn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
j B - _ N 7.4£0,1 1 6,5 ; Zgod
PN-EN ISO 10523:2012 - | 420, | 5 -8, godny |
* H } 4 I
|" przewodnat dlekyer A B pS/cm 742172 <2500 Zgodny ‘
|j Smak = Ak | | Ak | Zgod
PB-201 wyd. 1 z dn. 01.02.2013 - ceptowalny ceptowainy godny
|8 = — = —_— L)
B Temperatura » © c 13.6 £ 0.7 J TOWE.S
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) ' ' "W ¢ [
i - s M ~ka U0 A
174030
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 474153/23/POZ

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jekosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017

r. poz. 2294).
2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.
3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.
4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr

5/2022/NS.9040,2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).
5§ Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania ilodciowsgo wyznaczong przez

Laboratorium.
8 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

7 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego inspektora Sanitamego w Poznaniu (decyzja nr
HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Autoryzowal:
Alsksandra Wigniewska, Kierownik Pracown! Analiz $rodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska

Damian Walasek, Koordynator Reglonu, Sskcja Poboru Probek
Ewelina Klosowska, Ekapert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologh!
Natalia Plotrowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologli

Sytwia Robakowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowanq pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Pofand Sp. z 0.0.
Adres taboratorium:

Chwaszczyfska 180, 81-671 Gdynia
Rzemiesinicza 9, 62-081 Przezmierowo
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gomg  granicy - y m,mnmsxmmmnwmmmwmmmmmm
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 474154/23/POZ

Zleceniodawca

ul. Janowiecka 98A
62-100 Wagrowiec

GMINNY ZAKLAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W WAGROWCU

KOMUNALNEJ |

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
Szkola, Zelice 14A

Data przyjecia probki 04.09.2023 Stan prébki: bez zastrzezer
Data rozpoczecia badan 04.09.2023
Data zakoriczenia badarn 08.09.2023
e aad Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.
Data utworzenia sprawozdania 08.09.2023

Data poboru: 04.09.2023

Imig i nazwisko: Blaze] Turguta

formacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru probek nr: 3/POZ/BT/04/09/2023

Punkt poboru, misjsce poboru: Zelice 14A, Szkola, 62-113 Zelice

Rodzsj badania Stwierdzenle
Metoda Jednostka Wyntk Kryterium 2godnosci
* Liczba bakterii z grupy coliw 100 mi * 7 |
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04 | - !
* Liczba Escherichia coli w 100 m| © 7 1
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
11:2014-12/A1:2017-04 o
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 mi ™ . I : | ) ' )
PN-EN SO 6222:2004 il I Bk
- S I =2 = = o | S ;@ = = .. 1 S L —
* Rarwa %9 mg/l Pt 1515 | ?ﬁﬁiﬂﬁ.‘i’ﬁm Toor |
pEEN 'io_ 28_7:2012 mefd_"‘ D B N nieprawidlowych zmian. - |
; Akcsptowalna przez
* Metnose 72 42 NTU < 0,20 (0,20 £ 0,07) ni:::aﬁjmcm s '
| . v » » - -
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosc! do |
L . . l 10 . |
| |
* Zapach " #
‘ PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptawalny Akceptowalny Zgodny |
g T Y ) 2am 6.5-9,5 Zgod “
PN-EN ISO 10523:2012 g 420, -9 godny
, | =
|* Przewodnosé elektryczna wiasciwa ¥ ¢
PN—EN 27888:1999 uS/em 721273 <2500 Zgodny |
| Smak » 9 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
| PB-201 wyd. 1z dn. 01.02.2013 |
e _ y o ol
Temperatura * -c 152+0,8 LA ! A J

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia)
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 474154/23/POZ

) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).

2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

3) Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarego w Gdyni (decyzja nr

5/2022/NS.8040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).
5 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicq oznaczania iloSciowego wyznaczong przez

Laboratorium.
8 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

7 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parfistwowego Powiatowego inspektora Sanitamego w Poznaniu (decyzja nr
HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Autoryzowat:

Atekeandra Wisniewska, Klerownik Pracown! Analiz Sradowiska, Pracownia Analiz Srodowiske
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Ewelina Kiosowska, Ekspert ds, Analiz, Pracownia Mikrobiologli

Natalia Piotrowska, Starszy Spedjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologll

Sylwia Robakowska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badar: opatrzono certyfikowang pieczecla elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0,

Adres laboratorium:

Chwaszezyriska 180, 81-571 Gdynia

Rzemiesinicza 9, 62-081 PrzeZmierowo

Wyniklodcmuslgwmwie dopobranym prébok Jedli podano  niep §&  pomk i nie 4 inaczej, to jesl 1o £& dis ia k=2 §p
uinodd 95% oraz 2049 > va probek. Jedi ierdzenia zgodnoéci i nie okreth deSHmMPohMszmommmmm
wytycznyeh u.AC—G8'09f2019. Jozali w YN y 16j meatody przedstawiono zapis w posted < b >° oznacza Mo, i jest to rezultat b 2Zp A Z doing Wb
gomg granicy kredy ] metody, natomiast podans T A niep $¢  pomnk mmmmmmmmwmmmw
amdmwmmwmmmmmmwmmommenb aci” opinig 1 3 kitra opiera sip na uzy 3 dani }
sprawozdanie nie moZe byl powislane wczqsdbezphomneiapodyJSHanﬂon Poland Sp. 2 0.0. Odpows J.s.t Pomdszoo[nslogﬂrﬁczmwﬁacznhdodurychzawanyw w jogo
oryginale. J.S.Hamiton Polend Sp. Z 0.0. nie ‘nkrodytmﬁ PCAABOnprznzmd'lldsmyw usiug | inne strony kzecia. Wigosj
imormacli  znajduje sie w dokumencie PCA - DA-02. Usluga,.. dzona p Netr Ogdiny Wuunkom Swiadczenia UngSHumum Polsnd Sp. Z 0.0, zZamisszezonym na
sironis  www.hamigton.com.pl.

* Badanie skredytowane
# Badanie wykonane przez 2ewngtrznego dostawce
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Strona 2/2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszezyriska 180, 1571 Gdynia, tl, +48 58 766 99 00


Windykacja
Pole tekstowe
Niniejszy dokument 

nie może być 

okazywany przed 

organami inspekcji 

weterynaryjnej


